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Schéma
d'electrique

Groupe
Art.nr

WP
MG1E0022537

Type
Version

WP-000030-FR
MDX
1.2
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1
MISTRAL MDX 30Schema de cablage

PINTHERM MISTRAL MISTRAL MDX

OK

ESC

PinTherm Mistral
06.29.110

1~230V+N+PE

Capteur de
température

externe

3~400V+N+PE

WS-HP1

W
S2

W
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WS1-HP1

L'interrupteur de proximité à monter pour l'unité extérieure (pompe à chaleur)-
WS1/WS2 L'interrupteur de proximité monté sur l'unité intérieure-

EVU
CONTACT

(facultative)

EVU

UNITÉ INTÉRIEURE UNITÉ EXTÉRIEURE
(POMPE À CHALEUR)

MISTRAL MDX
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Alimentation
électrique

Fuse - C25A

Alimentation
électrique

Fuse - B16A

Câble W8
2x0,8mm²
cablâge
blindé Câble W5

3x (230V, incl. terre)

Câble W6
4x (24Vmax)

Câble W9
2x (24Vmax)

Câble W3
4x (230V, incl. terre)

Câble W2
5x (3~400V+N+PE)

Câble W1
5x (3~400V+N+PE)

Câble W4
3x (1~230V+N+PE)

Câble W7
4x cablâge blindé


	Paginaboom
	1

	Paginalijst
	1

	Onderdelenboom
	W
	-W1
	Meerlijnig
	1.14


	-W2
	Meerlijnig
	1.14


	-W3
	Meerlijnig
	1.11


	-W4
	Meerlijnig
	1.10


	-W5
	Meerlijnig
	1.5


	-W6
	Meerlijnig
	1.4


	-W7
	Meerlijnig
	1.3


	-W8
	Meerlijnig
	1.1


	-W9
	Meerlijnig
	1.6




	Onderdelenlijst
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9


